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Zapytania i wyjasnienia do tresci SWZ

W toku prowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym

z fakultatywnymi negocjacjami na realizacje zadania pn.: ,Modernizacja i przebudowa

szkoly podstawowej w miejscowosci Dabrowica oraz przebudowa przedszkola

w Zespole Szkot i Placoéwek w Baranowie Sandomierskim” do siedziby Zamawiajacego

wplynety nastepujgce zapytania:

1. Prosze o okreslenie zakresu do wykonania w budynku ZS w Dabrowicy - dokumentacja
rysunkowa obejmuje tylko instalacje¢ centralnego ogrzewania natomiast brak dokumentacji
rysunkowej dla instalacji wod-kan, zgodnie z opisem nalezy wymieni¢ piony - prosze
o zataczenie szczegblowej dokumentacji rysunkowej.

2. Budynek ZS w Dabrowicy: Prosze o informacje czy wymianie podlegaja kotty gazowe
w mieszkaniach komunalnych.

3. Budynek ZS w Dabrowicy: Prosze o potwierdzenie ze automatyka istniejgcych kottow
gazowych, ktére majg byé pozostawione w kottowni, spetnia wymagania opisane
w projekcie w zakresie podtaczenia do instalacji BEMS.

4. Zwracamy sie z proSbg o udostepnienie przedmiaru robét.

5. Prosze o wskazanie pomieszczei numerdéw pomieszczenn, w ktérych majg byc
zamontowane ostony na grzejniki - dotyczy ZSiP w Baranowie Sandomierskim oraz SP
w Dabrowicy.

6. Prosze o podanie w jakiej technologii wykonana jest obecnie instalacja centralnego
ogrzewania - dotyczy budynku ZSiP w Baranowie Sandomierski.

7. Prosze o podanie parametréw doboru dla podgrzewaczy do instalacji cieptej wody
uzytkowej - dotyczy budynku ZSiP w Baranowie Sandomierskim.

W odpowiedzi Zamawiajacy wyjasnia:

AD.1. Zakres zamOwienia obejmuje wymiang pionu 1 szt. dot. tylko czeSci mieszkalnej
tazienek zlokalizowanych na parterze i na pigtrze. Nalezy zdemontowac w czesci mieszkalnej
budynku istniejacy zeliwny pion kanalizacyjny od poziomu piwnicy, przez parter, pietro i strych
oraz czes¢ ponad dachem. W to miejsce nalezy zamontowaé nowy pion kanalizacyjny z PCV
o Srednicy 110. Pion ma byé wyposazony w czyszczak. Do nowego pionu kanalizaciji
sanitarnej podigczy¢ podejScia pod nastepujace przybory sanitarne: od 2 szt. misek
ustepowych 100 mm , od 2 szt. umywalek 50 mm. Do umywalek i misek ustepowych nalezy



doprowadzi¢ instalacje wodna wraz zamontowaniem kpl. osprzetu (baterie, zawory, itp.).
piony kanalizacyjne nalezy obudowaé pitytg g-k i obtozy¢é ptytkami ceramicznymi na kleju
zgodnie ze szkicami wodno-kanalizacyjnymi stanowigcymi zatgcznik do niniejszych wyjasnien
AD.2. Kotly gazowe na parterze i pietrze w fazienkach mieszkan komunalnych nie podlegajg
wymianie, kotly zostaty zdemontowane i nie sg objete przedmiotem zaméwienia, a instalacje
c.0. nalezy rozbudowaé pod katem przeznaczenia pomieszczenn zgodnie z wymaganiami
stawianymi poszczegolnym pomieszczeniom.

AD.3. Automatyka BEMS — nie objeta przedmiotem zaméwienia.

AD.4. Zamawiajacy informuje, ze oferte nalezy sporzadzi¢ w oparciu o dokumentacje
projektowg oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

AD. 5. Ostony grzejnikbw nalezy zamontowa¢ we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych
przebywaja dzieci, tj. m.in.:

s. br. sanitarnej — instalacja c.o0.):

Dabrowica — szkofa (numeracia pomieszczen w
Parter — pomieszczenianr 1, 2, 3, 4,5,6,7, 8,9, 11,12, 14, 17

Pietro — pomieszczenia nr 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21

Baranéw_Sandomierski - przedszkole (numeracja pomieszczen wg rys. br. sanitarnej —

instalacja c.0.):
Parter — pomieszczenia nr 0.1, 0.2, 0.3, 0.7, 0.8, 0.9, 0.12, 0.13

AD. 6. Istniejgca instalacja c.0. w pomieszczeniach przedszkola ZSiP w Baranowie

Sandomierskim wykonana zostata w |l potowie lat 90. Sie¢ przewodéw wykonana jest z rur
miedzianych taczonych przez spawanie. Poziomy instalacji c.0. prowadzone sg nad
posadzkami, mocowane uchwytami do $cian. Piony instalacji c.0. prowadzone sg natynowo.
Instalacja c.o. wyposazona jest w grzejniki aluminiowe i zawory grzejnikowe z pokrettami.

AD.7. Zgodnie z dokumentacjg projektowa - branza sanitarna.

Dodatkowe wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajacy zatagcza uszczegdtowienie dokumentacji branzy elektrycznej dot. przebudowy
przedszkola w Zespole Szkdt i Placéwek w Baranowie Sandomierskim.

Termin skfadania ofert ulega zmianie i uptywa z dniem 21.12.2022 r. godz. 10.00. Ogtoszenie
0 zmianie ogtoszenia zostato opublikowane w Biuletynie Zamdwierh Publicznych w dniu
15.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00495265. Zmian dokonano réwniez na platformie
mini Portal.



